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Φ6_ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

LED

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

(KELVIN)
4000K

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

(LUMINOUS FLUX)
532lm

ΙΣΧΥΣ (W)

7.5 W

ΥΛΙΚΟ

ΣΩΜΑ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ,ΒΑΦΗ: Σκόνη πολυεστέρα με αντοχή σε

ακτίνες UV

ΧΡΩΜΑ Φυσική ανοδίωση
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΦΑΣΗ:

ΘΕΜΑ

κλ.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΑΒΑΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  πολ. μηχ. - τοπογραφική μελέτη

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025

Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΖΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  αρχ. μηχ. - αρχιτεκτονική μελέτη

ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ μηχ. μηχ. - Η/Μ μελέτη

ΛΑΛΙΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  πολ. μηχ. - κυκλοφοριακή μελέτη

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΤΖΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
αρχιτέκτων μηχανικός

..../...../2025 Ο Προϊστάμενος
..../...../2025

Αριθμός εγκριτικής απόφασης:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ΧΩΝΕΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΗ TΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5
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